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Resumo
A engenharia civil engloba, entre outras atividades, a construção de casas, prédios, aeroportos, 
estádios, portos, faculdades, escolas, estradas e obras que impulsionam a economia mundial, 
sendo responsável por alavancar os avanços da sociedade e possibilitando melhores condições 
de vida ao gerar empregos e demandas para a indústria tanto nacional quanto internacional. As 
empresas dedicadas a este setor devem ter a seriedade e a responsabilidade necessárias para a 
prestação de serviços com qualidade e segurança aos futuros usuários. Tratando-se de 
construções com permanência continuada das pessoas, além dos itens de segurança estrutural e 
conforto do usuário, devem ser resistentes e serem construídas de materiais e sistemas de 
adequados relativos ao combate a incêndio e pânico. Nesta linha, uma das etapas para correto 
dimensionamento dos sistemas contra incêndios é a determinação da classe de risco que está 
associada à carga de incêndio. Neste trabalho de TCC foi desenvolvido um aplicativo para 
dispositivo móvel, destinado a este fim. Os dispositivos móveis e seus aplicativos trouxeram 
mudanças nos relacionamentos pessoais e profissionais, na construção civil os aplicativos 
facilitam a vida dos profissionais dentro e fora do canteiro de obras. Permitindo além de 
mobilidade, economia de tempo e trabalho para um resultado assertivo, implicando diretamente 
no planejamento e orçamento de obras. Com interface bastante simples e básica, o aplicativo 
desenvolvido neste trabalho, denominado ExtinFire elaborado com utilização das linguagens 
JAVA, HTML, dentro da interface do Android Studio e com base nas normas do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais e de São Paulo, oferece as ferramentas para o correto início do 
dimensionamento do sistema de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de 
risco. A partir da correta obtenção da carga de incêndio e grau de risco, o projetista pode realizar 
o dimensionamento dos sistemas de proteção contra incêndio de maneira mais rápida e segura.
Palavras-chave: aplicativo, construção civil, tecnologia, incêndio, pânico, android.
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Todos os seres vivos do planeta, desde o início da vida, se adaptam e evoluem para um único 
objetivo: sobreviver. Os seres humanos, se adaptaram a todo o momento na história evolutiva 
da espécie, aprenderam a caçar a própria comida, viver em comunidades, comunicar-se uns com 
os outros, criar ferramentas, etc. Das mais interessantes descobertas que o homem pré-histórico 
fez, foi aprender a produzir e controlar o fogo. Com ele o ser humano da época aprimorou sua 
proteção, dieta e seu comportamento, permitindo a dispersão geográfica humana e expansão da 
atividade humana em atividades noturnas. O calor produzido ajudava as pessoas da época a se 
aquecerem, possibilitando uma longevidade da espécie e o hábito de se sentar em volta de uma 
fogueira. Era o início do que mais à frente na história, proporcionou momentos de debates e 
discussões nas conhecidas mesas-redondas e tal como outras formas de reunião. Bem 
posteriormente, o fogo colaborou com o desenvolvimento de técnicas como produção de 
utensílios de cerâmica a partir do barro, obtenção dos metais a partir dos minérios, cimento, 
vidro, porcelana, carvão, pólvora, na química, como fonte de combustível para máquinas 
térmicas, dentre várias outras infinitas formas em que se foi usado o elemento na história da 
humanidade.
Não eram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados por antepassados muito diferentes 
de nós. Ao observar um raio caindo em uma árvore, o homem conheceu essa nova entidade. 
Como nenhum outro ser vivo no planeta, conseguimos usar ao nosso favor, um fenômeno 
natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias. Acredita-se que a descoberta de seu uso 
tenha agido diretamente sobre nossa forma de pensar, pois nos possibilitou a ter mais tempo. A 
importância da utilização do fogo como instrumento de transformação da nossa sociedade se 
acelerou com o progresso da cultura humana.
O fogo, ou melhor, a combustão, surge do processo de rápida oxidação de um material 
combustível liberando luz, calor e os produtos da reação, como dióxido de carbono e água. 
Desta forma o fogo é uma mistura de gases em altas temperaturas e por isso emite luz na faixa 
do infravermelho invisível. Para certas faixas de temperatura os gases ficam totalmente 
ionizados, isso ocorre porque os elétrons são arrancados dos átomos que os compõe, levando- 
os então ao estado de plasma. O fogo só existe na presença dos reagentes, que no caso é o 
combustível (materiais inflamáveis) e o comburente (oxigênio presente no ar atmosférico). O 
fogo só vai iniciar se os reagentes estiverem a uma temperatura muito alta e o material 
combustível esquenta até sua temperatura de ignição (queima). (WIKI, 2018).
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Das inúmeras formas de se combater as chamas, podemos retirar qualquer um dos componentes 
essenciais para combustão (combustível ou comburente) que a reação irá acabar. Outra maneira 
de se combater, é privar o fogo de um dos reagentes, como por exemplo, os extintores de pó 
químico, tem a função de isolar o material, impedindo o contato com oxigênio.
Ao longo da história, grandes incêndios causaram graves problemas nas sociedades pelo 
mundo, e a partir dessas tragédias, foi necessário pensar em medidas de prevenção e combate 
ao incêndio e criar algum tipo de corporação de combate ao fogo. Com o surgimento na Grécia, 
o sistema funcionava por meio de sentinelas, que vigiavam as cidades e soavam sinos para 
alertar a população. Posteriormente pela devastação que o fogo causava, foi necessário a criação 
de instituições que ficariam por conta apenas de combater as chamas. Com o passar dos anos, 
essas instituições de combate ao fogo evoluíram e começaram a contar com a ajuda de bombas 
e mangueiras, que deram origem a um novo jeito de se combater e prevenir os incêndios. Uma 
das primeiras instituições criadas desta forma foi a companhia de 1960 “guarda bombas” que é 
de modelo organizacional parecido como nos dias de hoje. (BOMBEIROS PR, 2018).
Ainda assim, muitos incêndios em edificações no Brasil provocam vítimas como por exemplo 
o ocorrido em uma Boate Kiss na cidade de Santa Maria/RS em 2013 e, mais recentemente, em 
um prédio na cidade de São Paulo/SP maio de 2018. Nas duas situações, além de outras 
questões, foram apontadas falhas no sistema de combate a incêndios. Neste sentido, para fins 
de norteamento do projeto dos sistemas e facilidade de determinação dos requisitos mínimos 
necessários, foi elaborado o presente aplicativo, que trata da determinação da carga de incêndio 
específica em edificações com valores não tabelados. Baseado na carga de incêndio, pode-se 
realizar alguns cálculos como por exemplo, estimar quantidade de extintores necessários para 
proteger uma edificação e determinar o risco de incêndio nela existente. Exigências mínimas 
para a proteção de combate a incêndios em uma edificação, também foram implementadas 
dentro de um abrangente banco de dados no presente aplicativo, tornando possível realizar uma 
verificação no próprio local das instalações.
1.1 Justificativa
Não se pode prever acidentes, mas pode-se diminuir seus impactos caso eles ocorram. Saber 
agir corretamente no momento de um incêndio é tão importante quanto saber evitá-lo. No 
Brasil, não é comum a população ter treinamento para este tipo de situação a não ser em casos 
específicos exigidos por algum documento normativo ou lei. Tragédias como a que ocorreu na 
cidade de Santa Maria (RS), que matou 242 pessoas e deixou 636 feridos na Boate Kiss, em 27
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de janeiro de 2013, mostram que ainda existem falhas na segurança contra incêndio e pânico. 
Disponibilizar uma ferramenta moderna e de fácil iteração, uma pessoa com um nível básico 
de conhecimento, consegue verificar se está protegida em qualquer estabelecimento que ela 
esteja. Além disso, um responsável que esteja fazendo um projeto de prevenção contra incêndio 




O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma ferramenta em forma de aplicativo que auxilia 
na fase de projetos de combate a incêndio e pânico de uma edificação e podendo também ser 
usado pelos usuários da edificação protegida.
1.2.2 Objetivos específicos
Para se chegar ao objetivo final deste trabalho, o estudo foi organizado da seguinte maneira:
• Análise das plataformas de programação disponíveis;
• Alinhar o aplicativo com as Normas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais;
• Implementar as Normas no código do aplicativo, criando um algoritmo funcional para 
o programa;
• Programação do Back-End;
• Programação do Front-End;
• Utilização de exemplos, para demonstrar e explorar a ferramenta em questão.
2 Revisão Bibliográfica
Com objetivos definidos, será agora apresentado todo o referencial teórico utilizado no projeto.
2.1 Considerações iniciais
Com a existência frequente de incêndios que ainda ocorrem no Brasil, é necessário criar novas 
alternativas para estimular o cumprimento das normas e diminuir os impactos quando esses 
acidentes ocorrem.
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No ano de 2017, foi feito um levantamento de incêndios estruturais no qual foi verificado um 
número de 724 ocorrências sendo desses casos, a que mais registrou número de notícias na 
imprensa foram os estabelecimentos comerciais com 286 registros (supermercados, shopping 
centers e lojas), seguido pela indústria com 153 registros. A Figura 1 expõe o número de 
incidentes sobre incêndios estruturais em estabelecimento de todas as categorias, exceto 
residências, seguido pela Figura 2, que mostra o número de incidentes por mês. (SPRINKLER, 
2017).
Figura 1 - Ocorrências de incêndios estruturais em 2017 - por ocupação.
■ Prédio/Empresa pública
■ Indústria
■ Local de reunião e público
■ Educacional/Cultura física
■ Serviço de Saúde
■ Depósito















Figura 2 - Ocorrências de incêndios estruturais em 2017 - por mês.
Categoria 1
■ Janeiro ■ Fevereiro ■ Março ■ Abril ■ Maio ■Junho
■ Julho ■ Agosto ■ Setembro ■ Outubro ■ Novembro ■ Desembro
Fonte: SPRINKLER, 2017.
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Apesar das várias medidas de segurança nos estabelecimentos e com toda a tecnologia hoje 
disponível para os combatentes aos incêndios, o estado de Minas Gerais é o quarto estado com 
mais incidentes, 53 casos em 2017 e liderado pelo estado de São Paulo com 113 casos em 2017, 
conforme tabela (Figura 3).
Figura 3 - Ocorrências de incêndios estruturais em 2017 - por estado.
Fonte: SPRINKLER, 2017.
A falta de atualização nesta área em questão de otimização do trabalho e fiscalização, colabora 
para que o número de acidentes não venha a diminuir. É de suma importância nos dias de hoje 
utilizar todas as ferramentas tecnológicas que temos disponíveis ao favor das instituições e 
empresas.
O foco principal deste projeto é desenvolver uma ferramenta de apoio às pessoas que estão 
sendo responsáveis por fiscalizar ou, até mesmo, dimensionar um projeto de combate a incêndio 
e pânico de uma edificação.
2.2 Normas do projeto
Seguindo as normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do 
Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP), alguns tópicos são importantes para 
entender o código e as especificações utilizados no programa desenvolvido. A Instrução 
Técnica (IT) de Minas Gerais é mais rígida comparada à IT do estado de São Paulo, portanto 
essa foi utilizada para realizar os cálculos e definir as diretrizes dos resultados, por outro lado,
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a IT do estado de São Paulo possui um banco de dados maior, o que possibilitou unir as 
informações contidas nas duas instruções para criar um banco de dados mais completo para o 
aplicativo. As principais ITs utilizadas neste projeto são:
• IT 01 (CBMMG) - Procedimentos administrativos que tem como objetivo estabelecer 
as formas de apresentação e os parâmetros do Processo de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico (PSCIP) no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Define 
as medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco.
• IT 09 (CBMMG) - Carga de Incêndio nas Edificações e Área de Risco que tem como 
objetivo estabelecer valores caracteríscos de carga de incêndio nas edificações e áreas 
de risco, conforme a ocupação e uso específico. As densidades de cargas de incêndio 
constantes se encontram no Anexo A desta instrução. Quando a densidade de carga de 
incêndio não for uniformemente distribuída, deve ser determinada segundo o método 
descrito no Anexo B da instrução.
• IT 16 (CBMMG) - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio que é responsável 
por estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações por meio de 
extintores (portáteis ou sobre rodas), para combater princípios de incêndio, atendendo 
ao previsto no Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico no estado de Minas 
Gerais. Aplica-se em todas as edificações e áreas de risco onde houver necessidade de 
instalação de extintores de incêndio.
• IT 14 (CBMSP) - Carga de Incêndio nas Edificações e Área de Risco que é responsável 
por estabelecer valores característicos de carga de incêndio nas edificações e áreas de 
risco, conforme a ocupação e uso específico. As densidades de cargas de incêndio 
constantes podem ser encontradas no Anexo A desta instrução e quando não 
uniformemente distribuída, deve-se utilizar o método descrito no Anexo C da instrução.
Todas as normas foram combinadas para interagirem entre si em todo o processo do aplicativo. 
O algoritmo programado respeita integralmente as especificações das instruções e foi 
minunciosamente testado.
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3 Plataforma de programação
3.1 Android Studio
A plataforma utilizada no projeto para desenvolver o aplicativo ExtinFire foi a oficial do Google 
para desenvolvimento de aplicativos, chamada Android Studio. Esse recurso é um ambiente de 
desenvolvimento integrado, do inglês Integrated Development Enviroment (IDE), que engloba
ferramentas e particularidades de auxílio um editor de códigos com o propósito de acelerar o 
procedimento. Conta com uma uma interface iterativa que explora a linguagem de programação
JAVA.
Os projetos na plataforma Android Studio contêm 3 pivôs principais que devem ser entendidos:
Android Manifest: é um arquivo do tipo .xml que fica instalado no diretório raiz do projeto. O 
arquivo Android Manifest apresenta as informações essenciais sobre o aplicativo para a 
interpretação do sistema operacional e físico do smartphone ou tablet, ou seja, são as 
informações necessárias para o smartphone executar o código da plataforma. Neste arquivo 
podemos editar o nome do aplicativo, descrever atividades, serviços, determinar os processos
que hospedam os componentes dos aplicativos, declarar as permissões do aplicativo, listar 
bibliotecas, declarar nível mínimo da Android API (versão do emulador utilizado), dentre 
outras.
Classes: são arquivos tipo .java que também são conhecidas como Activitys e contém os 
arquivos fonte essenciais, que cuidam de todo o Back-End da aplicação. Responsável pela parte 
funcional do aplicativo, é de suma importância para implementação de métodos e dos 
algoritmos matemáticos.
Layouts: são arquivos do tipo .html responsáveis pela arte gráfica da aplicação. Os layouts
englobam elementos como textos, gráficos, imagens e a forma como eles interagem entre si. 
São responsáveis por grande parte do Front-End programado. Elementos do tipo HTML são 
universais, pois essa linguagem é a linguagem base da internet.
Ao se finalizar o aplicativo, a plataforma gera um arquivo do tipo .apk que pode ser comparado 
a um arquivo executável do Windows (.exe) por exemplo. Ele contém todas as informações em
um formato semelhante a um arquivo .zip (compactação de dados), com a possibilidade de ser 
instalado em qualquer aparelho eletrônico que possua o sistema operacional Android.
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3.2 Classes do projeto
A Classe de um projeto é o esqueleto computacional de um aplicativo, também conhecida como 
atividade, é responsável por todos os algoritmos matemáticos e funções iterativas programadas. 
Neste, foi configurado cinco principais atividades:
• EntradaActivity: atividade de entrada do aplicativo, contém algumas considerações 
iniciais e instruções de uso para o usuário.
• MainActivity: contém o Menu principal para navegar entre as funções existentes.
• ProcedimentosActivity: responsável por mostrar os procedimentos administrativos de 
uma edificação, situado na IT 01 do CBMMG.
• CargasActivity: a classe está implementada para cálculo de extintores em edificações 
com carga de incêndio uniformemente distribuídas que se enquadram no Anexo A da
IT 09 do CBMSP.
• CalculadoraActivity: a atividade realiza o cálculo da carga de incêndio em edificações 
que não se enquadram no Anexo A da IT 09 do CBMMG e calculada pelo método do 
Anexo C da 14 do CBMSP.
4 Descrição e aplicação do aplicativo (calculadora) para cálculo 
de incêndio
4.1 Cálculo da carga de incêndio e verificação do tipo de extintores
Uma das funcionalidades do ExtinFire é o cálculo da carga de incêndio específica para 
edificações destinadas a depósitos, explosivos e ocupações especiais que são determinadas no 




qfi - Valor da carga de incêndio específica, em megajoule por metro quadrado de área de piso;
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Mi - Massa total de cada componente i do material combustível, em quilograma. Esse valor não 
poderá ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de 
ocupação, ocasião em que deverá ser reavaliado;
Hí - Potencial calorífico específico de cada componente i do material combustível, em 
megajoule por quilograma, conforme Tabela 1;
Af - Área do piso do compartimento, em metro quadrado.
Tabela 1 - Valores dos potenciais caloríficos dos materiais existentes na instrução.















Borracha Espuma - 37
Tiras - 32
Butano 46

































Fibra Sintética 6,6 29












Hidreto de sódio 9
Hidrogênio 143
Hidreto de magnésio 17
Látex 44
Lã 23
Leite em pó 17
Linho 17
Linóleo 2































Resina de fenol 25









Fonte: IT 14 - CBMSP.
Na Tabela 1, cada material foi indicado com a cor que representa seu tipo de incêndio. 
Determinado pelo material combustão, o conhecimento do tipo de incêndio (Figura 1) é 
importante para diferenciar como seria a queima dos materiais existentes na edificação e 
determinar qual será o melhor extintor para controle inicial das chamas. Os extintores têm como 
seu principal objetivo eliminar ou controlar focos de incêndio de pequena escala. O custo desses 
equipamentos é mínimo quando comparado ao benefício de agir rapidamente em uma situação 
de pânico gerada por um agente incendiário qualquer, poupando vidas e bens materiais. Podem 
ser encontrados no mercado com as configurações de A, B, C, D, K, AB, BC e ABC em diversos 
tamanhos e capacidade.
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Figura 4 - Tipos de incêndio.
Fonte: PROJETO, Rodrigues.
A Tabela 1, foi elaborada dentro da própria Classe CalculadoraActivity.java, ou seja, não 
depende de banco de dados externo, possibilitando o uso off-line e um rápido acesso as 
informações.
Um exemplo do algoritmo para uma variável qualquer existente pode ser analisado na Figura
5. A variável “acetona”, recebe o valor de entrada do usuário e é feita uma condição para ele: 
se ele for um campo em branco, o valor atribuído é zero, caso contrário o valor é multiplicado 
pelo seu potencial calorífico (Ht) no valor de 30 Mj/kg, depois são armazenadas em uma 
variável final “resultado” (Figura 6), que realiza o somatório e divide pela área introduzida.
Figura 5 - Algoritmo da variável “acetona”.
if (editAcetona.getText().toString().isEmpty()) { acetona = 0.00; } else { 
acetona = Double.parseDouble(editAcetona.getText().toString().trim()); 
acetona = acetona * 30; }
Fonte: Autor, 2018.

















Alguns exemplos práticos para explicar como o aplicativo funciona e realiza os cálculos serão 
apresentados.
Exemplo 1: A planta da Figura 7 refere-se a um depósito de papel (construção térrea) em fardos 
com capacidade para 60 toneladas. Verifique as exigências de sistemas de combate a incêndios 
e dimensione o sistema de extintores.
Figura 7 - Vista superior da edificação do Exemplo 1.
D □ 0 □
-1--------------------------------------------
75 metros
Fonte: Notas de aula Oliveira, 2017.
Ao entrar com os dados necessários para realizar os cálculos (área construída em m2 e massa
dos materiais em quilos), o aplicativo retorna a seguinte resposta para usuário:
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Figura 8 - Retorno na tela do aplicativo para o primeiro exemplo proposto.
Carga de incêndio: 680.0 MJ/m2
Risco Médio
Extintores Classe A
Capacidade extintora mínima Classe A; 3-A 
Distância máx a ser percorrida: ?0m 
Estimativa de extintores Classe A: 2
Extintores Classe B
Capacidade extintora mínima Classe B: 40-B 
Distância máx. a ser percorrida: 15m 
Estimativa de extintores Classe B: 3
Extintores Classe AB
Capacidade extintora mínima Classe AB: [3-A40-B] 
Distância máx. a ser percorrida: 15m 
Estimativa de extintores Classe AB: 3
Extintores Classe BC
Capacidade extintora mínima Classe BC: [40-B:C] 
Distância máx. a ser percorrida: 15m 
Estimativa de extintores Classe BC: 3
Extintores Classe C 
Distância máx. a ser percorrida: 20m 
Estimativa de extintores Classe C: 2
Extintores Classe ABC 
Capacidade extintora mínima Classe ABC
[3-A:40-B:C]
Distância máx. a ser percorrida para extintores 
ABC: 15m
Estimativa de extintores Classe ABC: 3
Extintores Classe D 
Distância máx. a ser percorrida: 20m 
Estimativa de extintores Classe D: 2
Extintores Classe K 
Distância máx. a ser percorrida: 15m 
Estimativa de extintores Classe K: 3
‘OBRIGATÓRIO 1 EXTINTOR CLASSE ABC 
DISTANTE 5m DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA!
Fonte: Autor, 2018.
Para se obter esses valores, algumas especificações situadas na IT 09 do CBMMG foram 
implementadas dentro da CalculadoraActivity.java. O risco existente na edificação é
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determinado pela sua carga de incêndio (Tabela 2). Sendo assim, podemos concluir que o risco
é médio pelo fato do valor da carga de incêndio calculada ser de 680 MJ/m2.
Tabela 2 - Risco de acordo com a carga de incêndio
Risco Carga de incêndio
Baixo Até 300 MJ/m2
Médio Acima de 300 até 1200 MJ/m2
Alto Acima de 1200 MJ/m2
Fonte: IT 09 - CBMMG, 2018.
Pela cor do material indicada no aplicativo, o tipo de incêndio preponderante é o A. Para 
determinar a capacidade extintora mínima de extintores de classe A. Deve-se então, analisar a 
Tabela 3, que também foi implementada dentro da CalculadoraActivity.java. A capacidade 
extintora mínima é de 3-A com distância máxima a ser percorrida de 20 metros. As outras 
tabelas (Tabela 4 e 5) dos tipos de incêndio estão armazenadas todas juntas na atividade.
Tabela 3 - Especificações para dimensionamento de extintores do tipo A.
Risco Capacidade extintora 
mínima
Distância máxima a ser 
percorrida
Baixo 2-A 20 m
Médio 3-A 20 m
Alto 3-A 15 m
4-A 20 m
Fonte: IT 09 - CBMMG, 2018.
Tabela 4 - Especificações para dimensionamento de extintores do tipo C, D e K.





Fonte: IT 09 - CBMMG, 2018.
Como provavelmente em locais como depósitos, provavelmente deve existir o perigo de fogo 
da classe de incêndio C (materiais elétricos energizados) e não é possível se encontrar extintores 
do tipo AC disponíveis no mercado, foi adotado extintores do tipo ABC de carga extintora 
mínima de 3-A:40-B:C e 3-A:80-B:C e a distância mais desfavorável da classe de incêndio 
preponderante A de 20 metros para solucionar o exemplo.
O aplicativo ExtinFire expõe na tela do smartphone ou tablet todos os tipos de extintores 
disponíveis no mercado, sendo assim, o usuário que define quais ele irá adotar em seu projeto.
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Para estimativa da quantidade de extintores é analisada pelo círculo da área protegida, sendo o 
centro o extintor em questão e o seu raio é a distância máxima a ser percorrida em metros. Na 
Figura 9 é ilustrado o mapeamento de regiões protegidas, para obtenção do resultado mostrado.
Figura 9 - Exemplo de configuração para sistema de proteção e combate a incêndio por extintores do 
tipo ABC na edificação.
A estimativa apresentada no ExtinFire é baseada na área protegida em m2 por um extintor. O 
valor tenta se aproximar ao máximo do necessário, porém os projetos nem sempre são
parecidos, portanto é necessário ter critério ao se interpretar a resposta, cabe ao projetista 
analisar os obstáculos existentes no local e como será organizado o sistema de combate a 
incêndio por extintores na edificação. O valor apresentado é coerente com uma configuração 
correta de proteção por extintores no primeiro exemplo apresentado.
Exemplo 2: A planta da Figura 10 refere-se a um depósito de etanol (construção térrea) em 
fardos com capacidade para 120 toneladas. Verifique as exigências de sistemas de combate a 
incêndios e dimensione o sistema de extintores.
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Figura 10 - Vista superior da edificação do Exemplo 2.
Fonte: Notas de aula Oliveira, 2017.
Inserindo os dados no programa, é retornado da seguinte maneira na tela do aparelho (Figura
11):
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Figura 11 - Retorno na tela do aplicativo para o segundo exemplo proposto.
Carga de incêndio: 2080.0 MJ/m2
Risco Alio
Extintores Classe A
Capacidade extinlora mínima Classe A: 3-A e 4-A 
Distância máx. a ser percorrida: 15m e 20m 
Estimativa de extintores Classe A: 5 e 3
Extintores Classe B
Capacidade extintora mínima Classe B: 40-B e 80-B 
Distância máx. a ser percorrida: 10m e 15m 
Estimativa de extintores Classe B: 11 e 5
Extintores Classe AB 
Capacidade extintora mínima Classe AB
[3-A:40-B] e [4-A 80-B]
Distância máx. a ser percorrida: 10m 
Estimativa de extintores Classe AB: 11
Extintores Classe BC 
Capacidade extintora mínima Classe BC
[40-B:C] e [80-B:C]
Distância máx. a ser percorrida: 10m e 15m 
Estimativa de extintores Classe BC: 11 e 5
Extintores Classe C 
Distância máx. a ser percorrida: 20m 
Estimativa de extintores Classe C: 3
Extintores Classe ABC 
Capacidade extintora mínima Classe ABC: 
[3-A:40-B:C] e [4-A:80-B:C]
Distância máx. a ser percorrida para extintores 
ABC: 10m e 15m
Estimativa de extintores Classe ABC: 11 e 5
Extintores Classe D 
Distância máx. a ser percorrida: 20m 
Estimativa de extintores Classe D: 2
Extintores Classe K 
Distância máx. a ser percorrida: 15m 
Estimativa de extintores Classe K: 3
*OBRIGATORIO 1 EXTINTOR CLASSE ABC 
DISTANTE 5m DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA!
Fonte: Autor, 2018.
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Estudos foram feitos em diversos projetos para encontrar um coeficiente de segurança 
necessário para estimar a quantidade de extintores em casos onde o risco na edificação é alto. 
O valor que mais aproximou a estimativa com a realidade, foi um coeficiente de segurança de 
0,45. O fato de não se utilizar 100% (cem por cento) da área que um extintor protege, deve ser 
compensado no cálculo final. Quando multiplicamos a área protegida pelos extintores pelo fator
de segurança, reduzimos o valor da área que o extintor protege, logo aumentando a quantidade
de extintores por m2 Novamente foi feito um mapeamento para representar uma configuração 
correta de como seria as áreas protegidas no Exemplo 2. Nas Figuras 12 e 13, é possível se 
comprovar que a estimativa de extintores apresentados no aplicativo, de 5 extintores se optar 
por utilizar de capacidade extintora mínima 3-A:40-B:C (Figura 12) e de 11 extintores se optar 
por utilizar de capacidade extintora mínima 4-A:80-B:C (Figura 13) é coerente com o 
necessário na edificação, sem incluir o extintor obrigatório 5 m distante da saída de emergência.
Figura 12 - Disposição de extintores ABC de capacidade extintora 3-A:40-B:C na edificação com
Fonte: Autor, 2018.
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Figura 13 - Disposição de extintores ABC de capacidade extintora 4-A:80- 
B:C na edificação com distância máxima a ser percorrida de 10 m.
Fonte: Autor, 2018.
Poderia ser utilizado na edificação apenas extintores do tipo BC, porém para o exemplo foi 
adotado a utilização de extintores ABC por questões didáticas, mas essa escolha fica a critério 
de quem está dimensionando a edificação. O valor da distância máxima a ser percorrida até um 
extintor da classe B e sua capacidade extintora mínima, pode ser obtido da Tabela 5.
Tabela 5 - Especificações para dimensionamento de extintores do tipo B.
Risco Capacidade extintora 
mínima
Distância máxima a ser 
percorrida
Baixo 20-B 15 m
Médio 40-B 15 m
Alto 40-B 10 m
80-B 15 m
Fonte: IT 09 - CBMMG, 2018.
4.2 Verificação dos requisitos de sistema de combate a incêndios
Uma função de consulta das exigências de combate a incêndio de uma edificação é apresentada 
ao usuário, quando selecionando a opção “Procedimentos Administrativos” dentro do Menu 
principal. Todas as tabelas que estão na norma da IT 01 - Procedimentos administrativos do 
CBMMG, que contém todas as exigências de proteção contra incêndio em cada edificação, 
separadas por seus respectivos grupos, estão implementadas dentro da classe
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ProcedimentosActivity.java. O banco de dados é interno, portanto pode ser feito uso do 
aplicativo sem a necessidade de estar conectado à internet.
Suponha que uma pessoa esteja em uma edificação do Grupo J e gostaria de saber quais são as 
exigências para seu projeto de combate ao incêndio e pânico para verificar se está tudo 
devidamente em seu lugar, selecionando o “Grupo J” é mostrado ao usuário a tabela (Figura 
14) para consulta com a função de AdapterView (Figura 15), que possibilita dar zoom na tela 
do aparelho.
Figura 14 - Exigências de proteção contra incêndio do grupo de ocupação/uso J.
Fonte: IT 01 - CBMMG, 2018.
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Figura 15 - Função AdapterView que possibilita dar zoom pela tela do smartphone.
public void onItemSelected(AdapterView <?> parent, View view, int position, long id)
Fonte: Autor, 2018.
4.3 Cálculo e verificação de cargas de incêndio específicas e
dimensionamento do sistema de extintores
A função dessa ferramenta é trabalhar com todas as edificações em que sua carga de incêndio 
é uniformemente distribuída. Com ajuda da IT 14 - Cargas de incêndio nas edificações e áreas 
de risco do CBMSP, foi criado um banco de dados dentro da classe CargasActivity.java. 
Pensando em modernização, digitalizar documentos e organiza-los, é de suma importância nos 
dias de hoje.
Separados por sua ocupação/uso e em ordem alfabética, todas as descrições foram inseridas no 
banco de dados junto com sua divisão e carga de incêndio. Além da função de consulta, 
inserindo a área construída de alguma edificação selecionada, é possível obter as capacidades 
extintoras mínimas dos extintores portáteis e uma estimativa da quantidade dos mesmos.
Dois projetos já executados foram disponibilizados para realizar um teste prático desta função 
do programa.
O primeiro projeto é da Igreja Batista de Uberlândia, situado na Av. Engenheiro Diniz, 988 - 
Bairro Martins, na cidade de Uberlândia - MG. A igreja conta com uma área construída de 
446,24 m2, o engenheiro responsável pelo projeto é o Jorge Luíz Veloso Antunes, CREA/MG: 
200.555. Selecionando a categoria de “Igrejas e templos” e inserindo a área de edificação no 
aplicativo, temos o seguinte retorno na tela do aparelho celular (Figura 16):
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Figura 16 - Retorno do aplicativo inserindo os dados necessários de entrada.
Estimativa de extintores Classe A (2-A) 
Com MUITOS obstáculos: 4 
Com POUCOS obstáculos: 1 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 20m
Extimativa de extintores Classe B (20-B) 
Com MUITOS obstáculos: 7 
Com POUCOS obstáculos: 2 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 15m
Estimativa de extintores Classe AB (2-A:20-B) 
Com MUITOS obstáculos: 7 
Com POUCOS obstáculos: 2 
Livre acesso ao extintor: t
Distância máx. a ser percorrida: 1 5m
Estimativa de extintores Classe BC (?O B:C) 
Com MUITOS obstáculos: 7 
Com POUCOS obstáculos: 2 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 1 5m
Estimativa de extintores Classe C 
Com MUITOS obstáculos: 1 
Com POUCOS obstáculos: 1 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 20m
Estimativa de extintores ABC (2-A:20-B:C) 
Com MUITOS obstáculos: 7 
Com POUCOS obstáculos: 2 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 1 5m
Estimativa de extintores Classe D 
Com MUITOS obstáculos: 4 
Com POUCOS obstáculos: 1 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 20m
Estimativa de extintores Classe K 
Com MUITOS obstáculos: 7 
Com POUCOS obstáculos: 2 
Livre acesso ao extintor: 1
Distância máx. a ser percorrida: 15m
‘OBRIGATÓRIO 1 EXTINTOR CLASSE ABC 
DISTANTE Sm DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA!
Fonte: Autor, 2018.
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Novamente o aplicativo mostra na tela aparelho smartphone ou tablet todos os possíveis tipos 
de extintores existentes no mercado, com sua capacidade mínima exigida para o risco de 
incêndio posteriormente selecionado.
A estimativa de extintores é feita a partir da área protegida e conta com três configurações 
diferentes para aproximar o máximo possível da quantidade real. Na Figura 17 é demonstrado 
como foram determinadas as áreas protegidas de um extintor com distância máxima a ser 
percorrida de 20 m, para cálculo nas configurações de muito, pouco e sem obstáculos.
Figura 17 - Método de estimativa de extintores para configurações com muitos e poucos obstáculos e
A área para livre acesso a um extintor, cujo a distância máxima a ser percorrida de qualquer 
ponto da edificação até ele seja 20 m, é de 1256 m2. Trabalhando com essa área, uma
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configuração com poucos obstáculos é representada matematicamente em uma redução de 50% 
da área e para configuração com muitos obstáculos é reduzida em 10% do valor inicial.
O projeto da igreja (Figura 18) mostra que é um local com muitos obstáculos, a estimativa dos 
extintores realizado pelo aplicativo com essa configuração são de 7 extintores, exatamente a 
quantidade que foram alocados no projeto de proteção e combate a incêndio da edificação em 
questão.
Figura 18 - Planta baixa de proteção e combate a incêndio da Igreja Batista.
Fonte: LUÍZ, Jorge, 2018.
37
O segundo projeto analisado é de uma outra igreja, Igreja Ministério Evangélico, que se situa 
no endereço Av. dos Eucaliptos, 654, Bairro - Parque dos Eucaliptos no município de 
Uberlândia - MG. O engenheiro responsável é o Wagner Causs CREA/MG: 200.993/LP. A 
área total construída da edificação é de 150m2. O número de extintores disponibilizados para 
proteção é 1 (Figura 19), além do obrigatório situado a 5 m da saída de emergência, provando 
que novamente o número estimado de extintores pelo aplicativo está dentro da realidade 
executada.
Fonte: CAUSS, Wagner, 2016.
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5. Conclusão
Tecnologia, capacitação e inovação, são fatores que estão diretamente relacionados com as 
melhores práticas do mercado. Além de melhorar a comunicação e facilitar a vida de muita 
gente, os smartphones e seus aplicativos viraram ferramenta de trabalho.
Aplicativos para auxiliar na melhor gestão da obra e na redução de custos, contribuem e muito 
para o resultado de qualidade e assertividade na construção civil. O aplicativo em questão além 
de agilizar os cálculos, ajudou na qualidade dos projetos em execução e permitiu mais 
confiabilidade às decisões. Assim torna o aplicativo para construção civil perfeito para utilizar 
tanto no escritório, quanto nas obras. Muitas vezes a complexidade não é tão grande, mas do 
tempo necessário para se chegar ao resultado é determinante. Quando se obtém o resultado da 
forma mais rápida possível, o profissional da construção civil ganha tempo e resultados 
assertivos que implicam diretamente no bom planejamento e correto controle do orçamento de 
obras. Assim o objetivo do aplicativo não é uma questão apenas de mobilidade, mas de 
necessidade básica para um bom trabalho de gestão de pessoas e tomada de decisões.
O protótipo está pronto e novas atualizações virão, tentando ao máximo automatizar e explorar 
as ferramentas mais modernas que estão disponíveis no mercado, pensando em chegar em um 
patamar onde o aplicativo consiga dimensionar um projeto sozinho. O aplicativo mostrou-se 
eficiente na determinação de requisitos mínimos dos sistemas de combate a incêndio e pânico, 
cálculo das cargas de incêndio das edificações, determinação do tipo de extintor e distância 
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